Dieser Plan ist ausschlieBlich fur die Lage der Mietflache im Objekt verbindlich. Alle Angaben sind ohne Gewahr. Fir Einbauten sind die Mafe vor Ort zu nehmen.
This map is only mandatory concerning the location of the rented room. No responsibility is taken for the correctness of this information. For any installations please measure on-site.
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Ausschalter 1-polig
Wechselschalter
Taster
Bewegungsmelder 360"
Schilisselschalter

Kabelauslass 230V /1 Phase

Aufputzdose 1: Neutrik XLR3 F
Aufputzdose 2: Neutrk XLR3 M
Autputacions & Neurk Efercon Ceti A
Aufputzdose 4: Neutrk XLRS F
Aufputzdose 5: Neutrik XLR5 M
Aufputzdose 8: Neutrik Opticalcon Duo
Atuzion: 203/1GAD

Aufputzdose 8: 2x Neutrik XLR3 M

LEGENDE BESTAND:
Stronkreisbezeichnungsschiussel

Doppel-Gruppenschatter

Kabelauslass 400V / 3 Phasen
Lehrverrohrung

Steckdose Schuko 1-fach
Stackdose Schuko 2fach
Steckdose Schuko 3-ach
‘GEE-Steckdose 16A 5-polig
‘CEE-Steckdose 32 5-polig
‘GEE-Steckdose 63A 5-polig
‘GEE-Steckdose 16A 3-polig

Abzweigdose
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O Moltor, Liftung
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Motor, Allgemein

UP-Dose 2: 2x Neutk Etheroon CatB A

UP-Dose 2: 2« Neutrik-XLR3 M
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# fuslas fur Brandscrutztire
o Austal e Gullyheizung

o Austas fUr Hiwelsschider

o Austas fUr Plss-Spilung
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oo fustad fir Eleictropneunatisches Relais
o
-
-
-

zzz
P
-

-

o

[} Hotorausias

® Feuchtefani

53] Tenperaturfihler

Grundriss Ebene 0

AUSTRIA
CENTER
VIENNA

Internationales Amtssitz- und
Konferenzzentrum Wien, AG
Bruno-Kreisky-Platz 1, A-1220 Wien

T:+43 1260 69-0 | F: +43 1 260 69-303 | www.acv.at | office@acv.at

Planinhalt: Raum 0.91
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